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SECCIONES C.M.- N2 1 SECCIONES C.M.- N2 2 SECCIONES C.M.- N2 3 2
q N
LINEA TRAMO | SECCION TRAMO LINEA | TRAMO SECCION TRAMO LINEA | TRAMO SECCION TH P E
ey |
L-1 TODO 4(1x6)+R+T L-1 TODO 4(1x6)+R+T L-1 TODO 4(1x6)+R+T RECIGND
Colas 3(1x6)/2(1x6) +R+T Colas 3(1x6)/2(1x6) +R+T Colas 3(1x6)/2(1x6) HARIZ Y/
NOTA: NOTA: NOTA:
*Todos los conductores seran *Todos los conductores seran *Todos los conductores seran
unipolares 0.6/1 KV R.V. unipolares 0.6/1 KV R.V. unipolares 0.6/1 KV R.V.
*Todos los puntos de luz dispondran *Todos los puntos de luz dispondran *Todos los puntos de luz dispondran
de su correspondiente arqueta de su correspondiente arqueta de su correspondiente arqueta
de 40x40 cm de 40x40 cm de 40x40 cm
LEYENDA
‘ 1 LUMINARIA BGP204 1xLED100/740 DM, con telegestion GPRS Light 89,5 W. Wave. (Sobre columna de 9 m.)
E 1 LUMINARIA BGP204 1xLED120/740 DM, con telegestion GPRS Light 110W. Wave. (Sobre columna de 9 m.)
’ 1 LUMINARIA BDP100 PCC 1xEC0100/840 DS , con telegestion GPRS Light 85,9 W. Wave,.(Sobre columna Parque-1 de 5 m)
o ARQUETA DE 40x40 cm.
%] CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-1 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.(':. DE 100me CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-2 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.Q. DE 100mm,ﬂ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
—_— — - CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-3 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.(;. DE 100mm¢ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
L Yud (O @ (@).... INDICADOR DE PUNTO DE CALCULO
RN,
WA
i 5 T LINEA DE UNION DE MASAS 1x16 mm2 Cu.
2{, - TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DISPONDRAN DE SU CORRESPONDIENTE ARQUETA DE 40x40 cm.
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o
‘ 1 LUMINARIA BGP204 1xLED100/740 DM, con telegestion GPRS Light 89,5 W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) | g
-
E 1 LUMINARIA BGP204 1xLED120/740 DM, con telegestion GPRS Light 110W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) REGIONID o
MURCJA
&2  1LUMINARIA BDP100 PCC 1xEC0100/840 DS, con telegestion GPRS Light 85,9 W. Wave,.(Sobre columna Parqud-F e 0D 47 {7
o ARQUETA DE 40x40 cm.
%] CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-1 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-2 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.(;. DE 100mm'ﬂ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-3 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.Q. DE 100mm'ﬂ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
(O @ (@).... INDICADOR DE PUNTO DE CALCULO
T LINEA DE UNION DE MASAS 1x16 mm2 Cu.
-TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DISPONDRAN DE SU CORRESPONDIENTE ARQUETA DE 40x40 cm.
SECCIONES C.M.- N2 3
LINEA TRAMO SECCION TRAMO
L-1 TODO 4(1x6)+R+T
Colas 3(1x6)/2(1x6)+R+T
NOTA:
*Todos los conductores seran
unipolares 0.6/1 KV R.V.
*Todos los puntos de luz dispondran
de su correspondiente arqueta
de 40x40 cm
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LEYENDA 18
A —
.
h 1 LUMINARIA BGP204 1xLED100/740 DM, con telegestion GPRS Light 89,5 W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) b S
SO  1LUMINARIA BGP204 1xLED120/740 DM, con telegestion GPRS Light 110W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) MURCIA
MU1902717
ﬁ 1 LUMINARIA BDP100 PCC 1xEC0100/840 DS, con telegestion GPRS Light 85,9 W. Wave,.(Sobre columna Parque-1 de 5 m)
o ARQUETA DE 40x40 cm.
%] CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-1 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-2 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
—_— —— - CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-3 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.
(D@ (@).... INDICADOR DE PUNTO DE CALCULO
T LINEA DE UNION DE MASAS 1x16 mm2 Cu.
- TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DISPONDRAN DE SU CORRESPONDIENTE ARQUETA DE 40x40 cm.
SECCIONES C.M.- N2 2
LINEA TRAMO SECCION TRAMO
L-1 TODO 4(1x6)+R+T
Colas 3(1x6)/2(1x6)+R+T
NOTA:
*Todos los conductores seran
unipolares 0.6/1 KV R.V.
*Todos los puntos de luz dispondran
de su correspondiente arqueta
de 40x40 cm
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TN & B\ h 1 LUMINARIA BGP204 1xLED100/740 DM, con telegestion GPRS Light 89,5 W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) g
o hool |3
s E 1 LUMINARIA BGP204 1xLED120/740 DM, con telegestion GPRS Light 110W. Wave. (Sobre columna de 9 m.) R A%Ig(l}llg

’ 1 LUMINARIA BDP100 PCC 1xECO100/840 DS, con telegestion GPRS Light 85,9 W. Wave,.(Sobre columna Parque-1 de 51U 1902717

o ARQUETA DE 40x40 cm.
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%% 77 .o ), =5 3 3 ’,,f 0\ - ; “ | CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO
7 /' o SX A e v 2 P ‘ e . * -
;7 \ Z - CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-1 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.

- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-2 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.

4
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- CIRCUITO DE ALUMBRADO C.M.-3 EN CANALIZACION SUBTERRANEA
BAJO TUBOS P.V.C. DE 100mm@ CON CABLE TELEMANDO REDUCTOR
DE CONSUMO, Y LINEA DE UNION DE MASAS DE 1x16 mm2 Cu.

(O @ (@).... INDICADOR DE PUNTO DE CALCULO
T LINEA DE UNION DE MASAS 1x16 mm2 Cu,

- TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DISPONDRAN DE SU CORRESPONDIENTE ARQUETA DE 40x40 cm.

SECCIONES C.M.- N2 1
LINEA TRAMO | SECCION TRAMO
bi L-1 TODO 4(1x6)+R+T
Colas 3(1x6)/2(1x6) +R+T
R
'1&;‘
NOTA:
el % s oan K
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\\ ‘%\}\\ %\TX \ S Y \ " 4 *Todos los puntos f:le luz dispondran
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PREVENCION DE ROBO DE COBRE

Tapa de Arqueta segun detalle
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ARQUETA.
Nivel acera terminado. Arena. Tapa de arqueta.
- A r et NS N
4 a ‘\‘\\/, 44 R
c N
/\.:Nf
'; Tubo PVC de @100mm flexible GP7 2
| ‘ oo " PLANTA. E/1:25
—%4 : 3039398;80883080&”9}/’ < | 50A80 100 COLUMNA A B C 0 E F
o /A//A//A//A//\.\ K
o o o 3,3.5,4m 700 700 800 16 600 215
Hormigén RC= 200 kg./cm2 Hormigén de limpieza.
g I |— 200 _—| 8,9,10m 1000 1000 1200 20 1000 285
SECCION PERNO. E/1:10 COLEGIO og%& SIIEECI;%GNI]EO%IEEI’\QA%SR%USTRIALES
: . : 1 0 1300 20 1000 285
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Capa de rodadura.

Zahorra Artificial Compactada.
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50

Cinta de Sefalizacién
color Rojo 150 mm.

Hormigén en masa 200 Kg/cm2

Tubos PVC flexible @100 mm. G.P.7.

400

e

Superficie del Pavimento.

ZANJA EN CRUCE CALZADA.

Cinta de senalizacién

Zahorra artificial compactala.

color Rojo 150 mm.

Capa de Hormigén en
masa de 200 Kg/Cmz2.

Tubo PVC flexible @100 mm. G.P.7.

ZANJA EN ACERA.
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COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO

T
[
BACULO O COLUMNA. PUESTA A - I?:’: Variable segun tipo de luminaria.
/ =
—
- 1/ TIERRA |
E=1:10
[ .| REGISTRO
L ! Conicidad 12/1.000
Pintura termolacada al hormo P
988 | 4
__— — LINEA DE TIERRA CONDUCTOR UNE.H07V-R :;: —_—
- — AMARILLO-VERDE DE 16 mm2 DE SECCION. ‘ ﬂ‘
L. P
e L]
LINEA DE UNION DE MASAS CONDUCTOR UNE.HO7V-R |
AMARILLO-VERDE DE16 mm2 DE SECCION. L 32
- ’//
B
[
SOLDADURA ALUMINOTERMICA. H | 4
— 140
/ KL 50|, | {
J 1 G
i I I e | = ”
4 . A 2
T I . ALZADO-SECCION
) e ‘—100— L BASE
. ) L . . 4
. bl 4 al - <
! .. L L ..,A 7 a o ]
. -4 2 I ( LA
: | / """"%,§§ .<7 o
. d C , < A . e 4 2 Z, G
) ( ) -
a\ | | / \\, / \ / []‘
i F . -2 . i
. < .4. - .qA | .4 7 A. "
. . . 4
< : . - i
. SRR R | PLANTA
. < . . .
4 b IR I ,J_J; BASE
< .o .9 .A :
CE LT o ALZADO ., . BASE REGISTRO
A < . . m mm | mm G F EB L K M P B
D A o, 7 A mm | mm [ mm | mm | mm | mm | mm | mm
< . .
el s s S 8 76 | 3 [400 | 285 | 8 | 25 | 50 | 150 | 200 | 440
S < - 9 76 4 400 285 8 25 50 150 200 | 440
2000 10 76 4 400 285 10 25 50 150 200 440
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